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Aleksandréw Kuj., 10.01.2018r.

Ocena
jakosci wody

it Yyl

Na podstawie art. | pkt I, art. 4 ust. | pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Par’lstwow{aj Inspekcji
Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), w zwiazku z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwfca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekoéw (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 328
z poézn. zm.), §17 ust. 1 pkt. 1, §19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz po
zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan wody przeznaczonej do spozycia pobranej w ramach nadzoru
sanitarnego oraz kontroli wewngtrznej z wodociggu Gminy Badkowo - ujecie Sinki, administrowanego
przez Gmin¢ Badkowo z siedzibg przy ul. Wloclawskiej 82:

Kod prébki Data pobrania Miejsce pobrania préobki
LHK-111/8/17 13.03.2017r. Stacja Uzdatniania Wody Sinki
LHK-73/N/17 04.04.2017r. gm. Badkowo
LHK-195/8/17 25.04.2017r. - kran do pobierania wody uzdatnione;j;
13096; 13094 20.06.2017r.

332/8/17; 333/8/17 22.06.2017r.
LHK-605/8/17 25.10.2017r.
LHK-753/8/17 13.12.2017r.
LHK-190/N/17 12.09.2017r. Zespol Szkol w Badkowie

ul. Wioctawska 13 Badkowo

- kran w lazience;
LHK-196/8/17 25.04.2017r. Urzad Gminy w Badkowie
LHK-336/8/17 28.06.2017r. ul. Wloclawska 82

- kran w lazience;
LHK-74/N/17; 251/N/W; 255/N/17 | 04.04.2017r. Sklep spozywczo-przemystowy
LHK-191/N/17 12.09.2017r. Wysocin 6 gm. Badkowo

- kran na zapleczu;
LHK-75/N/17 04.04.2017r. NZOZ Ofrodek Zdrowia
LHK-401/5/17 02.08.2017r. ul. Wloclawska 9 gm. Badkowo
LHK-604/5/17 25.10.2017r. - kran w gabinecie zabiegowym;

- kran w rejestrac;ji;
LHK-112/8/17 13.03.2017r. Sklep spozywczo-przemyslowy
LHK-402/8/17 02.08.2017r. Jaranowo Duze
LHK-754/8/17 13.12.2017r. - kran na zapleczu;

- kran na sali sprzedazy;

- kran w pomieszczeniu socjalnym.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj., stwierdza - przydatno$é¢ wody do
spozycia w zakresie badanych parametréw w ramach monitoringu kontrolnego i przegladowego oraz

biezacego nadzoru.

Badana woda odpowiada normom rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) pod wzgledem skladu
mikrobiologicznego i fizykochemicznego.




Jednoczeénie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. przypomina,
zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z pdin. zm.), iz wojt, burmistrz lub prezydent
miasta jest obowigzany do informowania mieszkaricow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia.

Otrzymuja:
1. JW6jt Gminy Badkowo
ul. Wloctawska 82
87 — 704 Badkowo
2. N.HK a/a
Do wiadomosci:
1. Dyrektor Zespolu Szkdét w Badkowie
ul. Wloctawska 82
87 — 704 Badkowo




