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OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
DLA GMINY BADKOWO ZA ROK 2021

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie § 23
ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
dokonat oceny obszarowej jakosci wody produkowanej na terenie gminy Badkowo za rok 2021.

Woda dostarczana w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w gminie Badkowo jest
pozyskiwana z uje¢cia podziemnego.

- W roku 2021, na terenie gminy nadzorem sanitarnym obje¢to 1 wodociag prowadzacy zbiorowe
zaopatrzenie w wode, sktadajacy si¢ z ujecia w Sinkach, o produkcji wody wynoszacej Srednio
587,9 m*/d oraz zaopatrujacy ok. 4311 mieszkancow.

Technologia uzdatniania wody na ww. ujeciach w wigkszosci polega na jej napowietrzaniu
w aeratorze oragz filtracji na filtrach, w ktérych nastgpuje redukcja zwigzkow zelaza 1 manganu.
Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornikow retencyjnych, z kt(')rycﬁ zestawem pompowym
ttoczona jest do sieci zewnetrzne;.
Tylko w sporadycznych przypadkach woda poddawana jest procesowi dezynfekeji
podchlorynem sodu (np. przy awariach itp.).
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Czgstotliwos¢ 1 zakres pobierania probek wody z wodociagu okre$lono i uzalezniono od

objetosci produkowanej wody, jakosci i rodzéju ujmowanej wody, dlugosci sieci wodociagowej,

zanieczyszczen wystepujacych w Srodowisku, mozliwosci stapienia wtdrnych zanieczyszczen
wy ¥

w rozprowadzajacej sieci wodociagowej i w wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, iz w roku 2021 administrator wodociagu prowadzil badania

jakodei wody w ramach kontroli wewnetrznej z czestotliwosciag okreslong w obowigzujacym

rozporzadzeniu, w zakresie wymagan obje¢tych monitoringiem parametréw grupy A i B. Probki

wody pobierano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. w dniu 19.02.2021r..

W tabeli Nr 1 zamieszczono zakresy analiz pobranych probek wody, wykonywanych

w ramach prowadzonego przez Panstwows Inspekcje Sanitarng monitoringu kontrolnego

parametréw grupy A i B oraz kontroli wewnetrznej, prowadzonej przez administratora wodociagu.

Tabela Nr 1.

Parametry Grupy A - | Parametry Grupy B
: : TR :
1 | Bakterie grupy coli 1 | Bakterie grupy coli
2 | Escherichia coli 2 | Escherichia coli
3 Ogdlna liczba mikroorganizmow 3 Enterokoki
w temp. (2242)°C
4 | Dodatkowo: Enterokoki _ 4 \(‘)igtzgllz-lgzzzaz;r:é{morgamzmow
: - Wskazniki fizyezne i organoleptyczne
1 |Barwa 1 |Barwa
2 | Metnosé 2 | Metnosé
3 |pH 3 |pH
4 | Przewodno$¢ 4 | Przewodnosé
5 | Zapach 5 |Zapach
6 | Smak 6 | Smak
. L Parametry chemiczne
Dodatkowo parametry zidentyfikowane jako istotne| 1 |Amonowy jon
do monitorowania danej strefy zaopatrzenia w wode | 2 | Azotany
1 |Zelazo 3 | Azotyny
2 | Mangan 4 | Utlenialnos$é
5 | Zelazo
6 |Mangan
7 | Arsen
& | Antymon
9 |Benzen
10 | Benzo(a)piren
11 |Bor
12 | Bromiany
13 | Chlorek winylu
14 | Chrom
15 | Cyjanki
16 | 1,2-Dichloroetan
17 | Epichlorohydryna
18 | Fluorki
19 | Kadm




Parametry Grupy A Parametry Grupy B

20 | Miedz

21 | Nikiel

22 | Olow

23 | Pestycydy

24 | ¥ Pestycyddw

25 |Rieé

26 | Selen

27 | ¥ Trichloroeten i tetrachloroeten

28 |3 WWA

29|y THM

30 | Glin

31 | Chlorki

32 | OWO

33 | Siarczany

34 |Séd

35 [ Chlor wolny ¢

36 | Y. Chlorandw i chlorynéw

37 | Magnez

38 | Tetrachlorometan

39 | Twardosé

Doznaczenia wykonywane jezeli woda dezynfekowana jest chlorem lub jego zwiazkami

W 2021 roku do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj.
nie zgloszono reakcji niepozadanych, zwiazanych ze spozyciem wody na obszarze gminy
Badkowo.

W ocenie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj.
mieszkaficy gminy Badkowo w 2021 roku korzystali z wody przydainej do spozycia

i bezpiecznej dla zdrowia.
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